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jakoscl wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociggu Chelmza w 2011 r.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z pozn. zm.),
w zwigzku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z p6zn. zm.) oraz
§ 14 ust. 1 pkt 11§ 16 ust. 1,2,3 i 4 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr
61, poz. 417 z poézn. zm.), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu na
podstawie danych zawartych w wymienionych ponizej protokotach poboru probek wody oraz
sprawozdaniach z badan laboratoryjnych, dotyczacych wodociggu Chelmza:

] MNumer Numer
Data . o
L.p. protokolu sprawozdania Miejsce poboru
poboru X
poboru z badan
.| 23.02.2011r. 120/T/11 132/N/HK/2011 SUW w Chelmzy, ul. 3-go Maja 12
2, 23.02.2011r. 121/T/11 133/N/HK/2011 Wieza Cisnien Chetmza, Paderewskiego
134/N/HK/29 HK- i zynska” s.c.
5 23.02.201 1. 122/T/11 011, L.HK- | NZOZ ,,Przychotrin-la Ch-ehnzynska s.C. W
531-107/N/11 Chelmzy, ul. Kosciuszki 4
p ia Sciekd -
4. | 16052011 | 281111 402/N/HK/2011 DDA, Sy % ERetoy:
ul. Frelichowskiego
5. 16.05.2011r. 282/T/11 403/N/HK/2011 SM w Chelmzy, ul. Ks. Piotra Skargi 17
6. 16.05.2011r. 283/T/11 404/N/HK/2011 SP nr 5 w Chetmzy, ul. Wyszynskiego 5
T 04.08.2011r. | N.HK/361/2011 600/N/HK/2011 Zespot Szkot w Chetmzy, ul. Hallera 21
NZ hodnia Chelmzynska” s.c.
8. | 04.082011r. | N.HK/361/2011 601/N/HK/2011 07 Rreyehodris Chshndyssd S.2. W
Chelmzy, ul. Kodciuszki 4 kran w piwnicy
Osiedl Buczek, inski
9. | 31.082011r. | N.HK/152/2011 652/N/HK/2011 e A COSARIED
Przedmiescie, budynek gospodarczy
789/N/HE/2011
d Jd1.20110r. | N.HK/425/201 . SUW h 7 . 3-go Maja 12
10 15.11.2011r 5/2011 LHK 9051 2.1058/N/11 UW w Chetmzy, ul. 3-go Maja
11. | 15.11.2011r. | N.HK/425/2011 790/N/HK/2011 Wieza Cisnien Chetmza, Paderewskiego
12. 15.11.2011r. | N.HK/425/2011 791/N/HK/2011 Przedszk. Miejskie, Chetmza, Tumska 10
13. | 25.11.2011r. | N.HK/594/2011 826/N/HK/2011 Przedszk. Miejskie, Chetmza, Tumska 10
14. 15.11.2011r. | N.HK/447/2011 893/N/HIZ/2011 Wieza Cisnien Chetmza, Paderewskiego
Skl Spo? ABC Chelmzy,
15. | 19.12.2011r. | 067623/12/2011 SB/P/21269/12/2011 *P , .pozy'wczy . —
ul. Kosciuszki 20
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dokonujac oceny pobranych probek wody

stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociaggu Chelmza.

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody do spozycia,
dostarczanej przez wodociag Chelmza, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Toruniu pobrata do badan laboratoryjnych 15 probek wody w wyznaczonych punktach
monitoringowych. Probki wody przebadane zostalty w zakresie monitoringu kontrolnego (10
probek), monitoringu przegladowego (2 prébki) oraz 3 probki kontrolne (1 probka zawartos¢
chlorku winylu oraz 2 prébki kontrolne smaku wody).

Z parametrow bakteriologicznych oznaczono:
e 0go6lna liczbg mikroorganizméw w temperaturze 22°C po 72 godz. w 1 ml wody,

e bakterie grupy coli,
e Escherichia coli,
e Enterokoki (paciorkowce kalowe),

e Clostridium perfringens.

Z parametrow fizykochemicznych oznaczono: metnosé, barwe, zapach, smak, stezenie
jonéw wodorowych (pH), przewodno$¢, jon amonowy, azotyny, azotany, zelazo, mangan,
twardos$é, magnez, chlorki, utlenialnosé, fluorki, arsen, bor, chrom org., kadm, otéw, miedz.
rte¢, nikiel, selen, sod, siarczany, cyjanki, glin, benzen, benzo(a)piren, X THM,
Z trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, antymon, pestycvdy, ¥ pestycydow,
X WWA, chlorek winylu.

Przeprowadzone badania wykazaly, ze 2 probki wody nie odpowiadaly wymaganiom
jakosci wody do spozycia, 1 pod wzgledem fizykochemicznym i bakteriologicznym oraz 1
pod wzgledem fizykochemicznym. W prébce pobranej z punktu monitoringowego.,
zlokalizowanego w Przychodni przy ul. Koéciuszki 4 w Chelmzy, stwierdzono zwigkszong
zawarto$¢ manganu wynoszaca 75 pg/l (przy dopuszczalnej wartosci 50 ug/l) 1 zwigkszona
o0g6lna liczbe mikroorganizmow w temp. 22+2°C po 72 godz. w ilosci 177 jtk w 1 ml
W prébee, pobranej w przepompowni Sciekow przy ul. Frelichowskiego w Chelmzy,
stwierdzono podwyzszona metno$¢ wynoszaca 2,6 NTU (przy dopuszczalnej wartosci 1
NTU). Przekroczenia dopuszczalnych wartosci metnosci i manganu byly krotkotrwate.
Powtérne badania wody nie wykazaly przekroczen. Dobrg jakos¢ wody pod wzgledem
bakteriologicznym uzyskano po przeprowadzonej dezynfekcji sieci wodociggowe;j.

W pozostatych probkach wody nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych wartosci
badanych parametréw fizycznych, organoleptycznych, chemicznych i mikrobiologicznych.

Biorac pod uwage powyzsze, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
stwierdza, przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu Chelmza.

Otrzymuja:
1. Adresat

2.) Burmistrz Miasta Chelmzy
ul. Gen. Hallera 2, 87-140 Chelmza
3.ala
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