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"OCENA
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociggu Chelmza w 2017 r.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 22017 r., poz. 1261 z pdzn. zm.), w zwiazku z art.
12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z pézn. zm.) oraz § 20 ust. 1 i 3 pkt
1,2,3,4,6,718, § 21 ust. 1 pkt 11 § 22 ust. 1,2,3 i 4 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. z 2017 r., poz. 2294), ktére zastapilo rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 1., poz.
1989.), na podstawie wynikéw badan prébek wody, pobranych i zbadanych w 2017 r. przez
Powiatowg Stacj¢ Sanitarno-Epidemiologiczng w Toruniu z nastepujacych punktéw
monitoringowych:

nr 0463PWOD0026 - Chelmza, ul. 3 Maja 12a, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
nr 0463PWOD0027 - Chetmza, ul. Frelichowskiego, Przepompownia Sciekéw,

nr 0463PWODO0031 - Chelmza, ul. Paderewskiego, Wieza Cisnien,

nr 0463PWODO0033 - Chelmza, ul. Wyszynskiego 5, Szkota Podstawowa,

nr 0463PWODO0522 - Chelmza ul. Kosciuszki 4, Przychodnia Lekarska,

nr 0463PWOD0547 - Chelmza ul. Kosciuszki 20, Sklep Spozywezy ABC

oraz na podstawie przekazywanych sprawozdan z wynikéw badan, realizowanych przez
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Chetmzy wedlug ustalonego harmonogramu kontroli
wewngtrznej w nastgpujacych punktach monitoringowych:

nr 0463PWODO0025 - Chelmza, ul. 3 Maja 12a, Stacja Uzdatniania Wody, woda surowa,

nr 0463PWOD0026 - Chelmza, ul. 3 Maja 12a, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
nr 0463PWOD0027 - Chetmza, ul. Frelichowskiego, Przepompownia Sciekow,

nr 0463PWODO0031 - Chelmza, ul. Paderewskiego, Wieza Cisnien,

nr 0463PWOD0663 - Chelmza, ul. Glowackiego 1a, sklep spozywczy,

nr 0463PWOD0664 - Chelmza, ul. Mickiewicza 5, restauracja IMPERIUM,

nr 0463PWOD0665 - Chelmza, ul. Bydgoska 9, Przedszkole,

nr 0463PWOD0666 - Chetmza, ul. Zagrodzkiego, ttocznia $ciekdw,

nr 0463PWOD0667 - Chelmza, ul. Sikorskiego 27, sklep spozywczy,

nr 0463PWOD0668 - Chelmza, ul. Szewska 22, piekarnia JUSTYNEX,
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
stwierdza

przydatno$é wody do spozycia przez ludzi z wodociggu Chetmza.

W ramach monitoringu jakosci wody do spozycia, prowadzonego przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, pobrano do badan laboratoryjnych
6 probek wody z wodociggu Chelmza w wyznaczonych punktach monitoringowych. Probki
wody przebadane zostaly w zakresie monitoringu kontrolnego (5 prébek) i przegladowego
(1 prébka). Ponadto prowadzone byly badania prébek wody wedtug harmonogramu kontroli
wewnetrzne;.

W ramach monitoringu wewnetrznego, prowadzonego przez Zaklad Wodociagdéw
i Kanalizacji w Chelmzy, probki wody zostaty pobrane i zbadane zgodnie z harmonogramem
na 2017 r., ustalonym z PaAstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu.

W zwiazku z wystapieniem w 5 probkach przekroczen dopuszczalnej wartosci dla
manganu (62 - 80 ug/l, przy dopuszczalnej wartosci 50 pg/l), w 3 z tych probek przekroczen
dopuszczalnej wartosci dla zelaza (264 - 282 ng/l, przy dopuszczalnej wartosci 200 pg/l) oraz
w 3 probkach przekroczen metnosei (2,4- 3,6 NTU, przy dopuszczalnej wartosci 1 NTU),
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdzil okresowa warunkowq
przydatno§é wody do spozycia z wodociggu Chelmza. Po przeprowadzonych dziataniach
naprawczych, jako$¢ wody w w/w zakresie ulegta poprawie i uzyskano wyniki speniajace
wymagania obowiazujacego rozporzadzenia.

W pozostatych probkach wody, zbadanych w ramach kontroli urzedowej
i wewnetrznej, nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych wartosci badanych parametréw,
okreslonych w zalacznikach nr 1 1 4 do obowigzujacego rozporzadzenia.

Na podstawie prowadzonego monitoringu, Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Toruniu stwierdza, ze jakos¢ wody dostarczanej z wodociagu Chelmza w 2017 r. spelniala
wymagania okreslone w zalgcznikach nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
72017 r., poz. 2294) i woda jest przydatna do spozycia przez ludzi.
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