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z wodociagu Chelmza w 2016 r.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z pézn. zm.), w zwiagzku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 1. 0 zbiorowvm zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U.
22015 1., poz. 139 zpdzn. zm.) oraz § 16 ust. 113 pkt 1,2,415,§ 17 ust. 1 pkt 11§ 19ust. 12314
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawic jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 1., poz. 1989), na podstawie wynikow badan
probek wody, pobranych i zbadanych w 2016 r. przez Powiatowa Stacj¢ Sanitarno-Epidemiologiczng
w Toruniu z nastgpujacych punktéw monitoringowych:

nr 0463PWOD0026 - Chetmza, ul. 3 Maja 12a, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
nr 0463PWOD0027 - Chetmza, ul. Frelichowskiego, Przepompownia Sciekow,

nr 0463PWODO0028 - Chetmza, ul. P. Skargi 17, Spotdzielnia Mieszkaniowa,

nr 0463PWOD0031 - Chelmza, ul. Paderewskiego, Wieza Cisnien,

ar 0463PWOD0033 - Chelmza, ul. Wyszynskiego 5, Szkola Podstawowa,

nr 0463PWODO0034 - Chelmza ul. Tumska 10, Przedszkole,

nr 0463PWODO0522 - Chelmza ul. Kosciuszki 4, Przychodnia Lekarska,

nr 0463PWOD0547 - Chelmza ul. Kosciuszki 20 Sklep Spozywczy ABC,

ar 0463PWQOD0756 - Chelmza, ul. Hallera 21, Szkota Podstawowa nr 3

oraz na podstawie przekazywanych sprawozdaf z wynikéw badan, realizowanych przez Zaklad
Wodociagéw i Kanalizacji w Chelmzy wedlug ustalonego harmonogramu kontroli wewngtrznej
w nastgpujacych punktach monitoringowych:

nr 0463PWOD0026 - Chetmza, ul. 3 Maja 12a, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
nr 0463PWOD0027 - Chelmza, ul. Frelichowskiego, Przepompownia Sciekow,

nr 0463PWODO0031 - Chelmza, ul. Paderewskiego, Wieza Cisnien,

nr 0463PWOD0663 - Chetmza, ul. Glowackiego 1a, sklep spozywczy,

nr 0463PWQOD0664 - Chelmza, ul. Mickiewicza 5, restauracja IMPERIUM,

nr 0463PWOD0665 - Chetmza, ul. Bydgoska 9, Przedszkole,

nr 0463PWOD0666 - Chetmza, ul. Zagrodzkiego, tlocznia Sciekow,

nr 0463PWODO0667 - Chelmza, ul. Sikorskiego 27, sklep spozywezy,

nr 0463PWOD0668 - Chelmza, ul. Szewska 22, piekarnia JUSTYNEX,
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
stwierdza

przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu Chelmza.

W ramach monitoringu jakosci wody do spozycia, prowadzonego przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, pobrano do badan laboratoryjnych 12 prébek wody
z wodociagu Chelmza w wyznaczonych punktach monitoringowych. Probki wody przebadane zostaly
w zakresie monitoringu kontrolnego (10 prébek) i przegladowego (2 prébki). Ponadto prowadzone
byly badania probek wody wedhig harmonogramu kontroli wewnetrzne;.

Z parametréw bakteriologicznych oznaczono:
® 0g0Ing liczb¢ mikroorganizméw w temperaturze 22°C po 72 godz. w 1 ml wody,
e bakterie grupy coli,
e Escherichia coli,
e Enterokoki (paciorkowce kalowe),
e  Clostridium perfringens.

Z parametréw fizykochemicznych oznaczono: metnosé, barwe, zapach, smak, stezenie jonéw
wodorowych (pH), przewodnosé, jon amonowy, azotyny, azotany, zelazo, mangan, twardosé, magnez,
chlorki, utlenialnos¢, fluorki, glin, arsen, bor, chrom org., kadm, miedz, nikiel, oléw, rte¢, selen, sod,
siarczany, cyjanki, benzo(a)piren, ¥ WWA, benzen, ¥ THM, X trichloroetenu i tetrachloroetenu,
1.2 dichloroetan, tetrachlorometan, chlorek winylu, epichlorohydryng, bromiany, antymon, pestycydy,
2 pestycydow, chlor wolny.

W ramach monitoringu wewnetrznego, prowadzonego przez Zaklad Wodociagdéw
1 Kanalizacji w Chelmzy, prébki wody zostaly pobrane i zbadane zgodnie z harmonogramem na
2016 1., ustalonym z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu.

W zwiazku z wystapieniem w 3 prébkach przekroczen dopuszczalnej wartosci dla manganu
oraz w 1 probee dla jonu amonowego, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
stwierdzil okresowa warunkows przydatnos¢ wody do spozycia z wodociaggu Chelmza. Po
przeprowadzonych dziataniach naprawczych, jakosé wody w w/w zakresie ulegla poprawie i uzyskano
wyniki spehiajace wymagania obowigzujacego rozporzadzenia.

W pozostalych probkach wody, zbadanych w ramach kontroli urzgdowej 1 wewnetrznej, nie
stwierdzono przekroczen dopuszczalnych wartosci badanych parametréw, okreslonych w zalacznikach
nr 1 - 4 do obowigzujacego rozporzadzenia.

Na podstawie prowadzonego monitoringu, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Toruniu stwierdza, ze jako$¢ wody dostarczanej z wodociagu Chelmza w 2016 r. spelniala
wymagania okreslone w zalacznikach nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r..
poz. 1989) 1 woda jest przydatna do spozycia przez ludzi.
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